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Valvola a squadra
con testa termostatizzata Ø ½" sfiato aria

Ø ¼"

SCHEMA TIPICO
RADIATORE

detentore Ø ½"

valvola
Ø ½"

SCHEMA TIPICO
AEROTERMO

Termostato ambiente incorporato di tipo elettronico
con sonda  ambiente posizionata sulla ripresa e
sonda di temperatura acqua in ingresso (sonda di
minima temperatura)

Ø ½"
ferro

SCHEMA  APPARECCHIATURE  TERMINALI -
SCUOLA

CORPI SCALDANTI ESISTENTI
in GHISA tipo BIASI LBT

filtro aria
Ø ½"
ferro

detentore
Ø ½"

SCHEMA TIPICO
VENTILCONVETTORE

REI 120

Entrata acqua calda Uscita acqua calda

Valvola
d'intercettazione
a sfera - ø ¾"

Valvola
d'intercettazione
e taratura - ø¾"

orizzontale a soffitto

VSf ø½"

VSc ø½"

ø¾"

± 
5,

5 
m

Ala del coppone

ø¾" ø¾"

ø¾"
ø¾"

ø¾"

Pavimento finito
P.F.

T
PT1

AT1

Pannello di comando ambiente con funzione
di termostato, e regolazione velocità

SCHEMA  APPARECCHIATURE  TERMINALI -
PALESTRA

Nuovo Ventilconvettore a parete con indicazione della grandezza

Radiatori a colonna ESISTENTI in ghisa  con temperatura
regolata da valvola termostatica

Tubazione Principale di riscaldamento ESISTENTE in acciaio nero

LEGENDA
V-102

Nuovo Aerotermo a soffitto con indicazione della grandezza

AT1

T
PT1

NB :RIMOZIONE DEI
VENTILCONVETTORI ESISTENTI E
COLLEGAMENTO DALLE TUBAZIONI
ESISTENTI AI NUOVI AEROTERMI A
SOFFITTO
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